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Запропоновано математичний опис 
системи штучного мікроклімату. Враховано 
нелінійність масообмінних процесів підго-
товки повітря. Може використовуватися 
спеціалістами із автоматизації для аналі-
зу та настройки параметрів системи керу-
вання промислових кондиціонерів
Ключові слова: модель, динамічна систе-
ма, штучний мікроклімат
Предложено математическое описание 
системы искусственного микроклимата. 
Учтена нелинейность массообменных про-
цессов подготовки воздуха. Может исполь-
зоваться специалистами по автоматизации 
для анализа и настройки систем управле-
ния промышленных кондиционеров
Ключевые слова: модель, динамическая 
система, искусственный микроклимат
The mathematical description of system of 
an artificial microclimate is offered. A nonlin-
earity mass-transfer process of preparation of 
air is considered. It can be used by experts from 
automation for the analysis and tuning of cont-
rol systems of industrial conditioners
Key words: model, dynamic system, artifici-
al microclimate
Вступ
Сьогодні практично неможливо уявити сучасні 
технології без систем штучного мікроклімату (СШМ). 
Спектр СШМ дуже різноманітний - від побутових кон-
диціонерів до систем мікроклімату (МК) промислових 
приміщень харчової, фармацевтичної, радіоелектрон-
ної промисловостей із високими вимогами не тільки 
до стабільності температури та вологості, а низки 
інших параметрів повітря. Однією із важливих харак-
теристик СШМ є питоме енергоспоживання. З цих 
причин розробники інтенсифікують процеси тепло- та 
масопередачі обладнання та вдосконалюють методи 
керування кондиціонерами.
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Постановка завдання
Досягнення необхідних параметрів МК у примі-
щенні, а також забезпечення певних показників ефек-
тивності обладнання можливо тільки за допомогою 
коректного керування процесом. Проведений літера-
турний огляд [1 - 6] стосовно керування МК виділяє 
три основних методи: керування за температурою “точ-
ки роси”; кількісне регулювання у СШМ; керування за 
оптимальним режимом СШМ. Реалізація останнього 
методу є найбільш перспективним направленням, так 
як дозволяє: уникнути повторного нагрівання повітря; 
раціонально використовувати тепло рециркуляційно-
го повітря (порівняно із першими двома методами). 
Аналіз показав, що в межах автоматичної системи 
керування (АСК) відомі різноманітні схемні рішен-
ня контурів керування процесом МК в залежності 
від типу та кількісного складу технологічного облад-
нання кондиціонера. Проте питання синтезу взаємо-
пов’язаних контурів керування для СШМ розглянуто 
недостатньо і потребує подальших досліджень, що 
передбачає математичне моделювання процесу.
Математична модель СШМ
Обладнання СШМ для реалізації енергозберіга-
ючих алгоритмів керування складається із чотирьох 
апаратів [5–7]: калорифери 1-го та 2-го підігріву, охо-
лоджувач та парозволожувач. Для стабілізації темпе-
ратури та вологості (два параметри) у приміщені необ-
хідно керувати чотирма апаратами (два калорифери, 
охолоджувач, парозволожувач) та регулювати співвід-
ношення повітря рециркуляції (всього п’ять керуючих 
впливів). Тобто, для стабілізації двох параметрів не-
обхідно синтезувати алгоритмічні зв’язки між п’ятьма 
керуючими впливами, які однозначно (і бажано опти-
мально в енергозберігаючому сенсі) повинні впливати 
на процес МК за наявності збурюючих факторів.
Для синтезу алгоритмічних зв’язків системи ке-
рування проведено аналіз процесу штучного мікро-
клімату як об’єкта керування із використанням i-d 
діаграми Рамзіна [4–7] рис. 1.
Рис. 1. Робочі зони технологічного обладнання 
кондиціонера за різних значень температури t та відносної 
вологості ϕ навколишнього середовища
Розглянемо можливі варіанти параметрів зовніш-
нього повітря:
• зимовий період – низька температура та абсолют-
на вологість (точка 1);
• перехідний період – середня температура 
(12 20o oC t C< < ), висока абсолютна вологість;
• літній період – висока температура, низька аб-
солютна вологість (точка 3) або висока відносна во-
логість (точка 5).
Аналіз тепло- та масообмінних процесів у СШМ 
[1–7] дозволяє виділити три робочі зони – І, ІІ, ІІІ (рис. 
1). Підготовка повітря навколишнього середовища 
до заданих параметрів приміщення tзад, ϕзад (точка 0) 
проводиться за відповідними прямими i-d діаграми.
В зимовий період (робоча зона – І) перехід у точку 
0 проходить у два етапи: 1) повітряна суміш нагріва-
ється за допомогою калорифера 1⊕  до температури, 
що характеризується точкою 2 (пряма 1–2); 2) збіль-
шується вологість повітря за допомогою парозволожу-
вача     (пряма 2–0).
У літній період (робоча зона – ІІ) необхідно: 1) 
охолодити повітря охолоджувачем Θ  (пряма 3–4); 2) 
зволожити на парозволожувачі   повітряну суміш до 
заданого значення dзад (пряма 4–0).
У перехідний період (робоча зона – ІІІ) необхідно: 
1) сконденсувати надмірну вологість повітря за допо-
могою охолоджувача Θ  до “точки роси” (пряма 5–6) 
або (пряма 7–6); 2) далі, повітря нагрівається до зада-
ної температури tзад калорифером 2⊕  (пряма 6–0).
Описаний процес обробки повітря у кондиціонері 
можна забезпечити за допомогою АСК, що представ-
лена на спрощені функціональній схемі автоматизації 
рис. 2. Для стабілізації вологості (рис. 2) використо-
вується парозволожувач    (збільшення вологості) або 
охолоджувач Θ  (зменшення вологості). Для стабілі-
зації температури використовуються калорифери 1⊕  
або 2⊕  (збільшення температури в залежності від 
робочої зони) або охолоджувач Θ  (зменшення темпе-
ратури). Охолоджувач Θ  використовується для керу-
вання температурою та вологістю. Вибір обладнання 
відбувається за допомогою комутаторів, ступінь ре-
циркуляції визначається обслуговуючим персоналом.
Рис. 2. Функціональна схема автоматизації обладнання 
кондиціонера
Працездатність запропонованої ФСА перевіряла-
ся за допомогою аналітичних методів моделювання 
[9]. Враховуючи структурну і функціональну склад-
ність СШМ, математичне моделювання тепло- та ма-
сообмінних процесів здійснювалося у вигляді функ-
ціональних блоків, де виходи одного блоку є входами 
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іншого. Динамічну модель СШМ декомпановано на 
блоки калориферів 1-го та 2-го підігріву, охолоджува-
ча, парозволожувача, приміщення, блоку змішування 
навколишнього та рециркуляційного повітря, ПІД-ре-
гуляторів температури та зволоження.
Розглянемо функціональні зв’язки для кожного із 
блоків. Динамічні моделі тепло- та масообмінних про-
цесів технологічного обладнання та приміщення іден-
тичні рис. 3, відрізняються лише коефіцієнтами пере-
даточних функцій W1(p) … W5(p). Як видно із схеми 
(рис. 3), динаміку температурного режиму апаратів та 
приміщення моделювали із використанням передаточ-
них функцій (класичний підхід теорії автоматичного 
керування). Масообмінні процеси моделювалися із за-
стосуванням i-d діаграми, що дозволило враховувати 
нелінійність масообміну за незначних похибок дина-
мічного моделювання (2 – 5% ) [1, 2].
Рис. 3. Структурна схема функціональних блоків для 
обладнання та приміщення. W1(p) = 1 – передаточна 
функція зв’язку для витрати повітря; W2(p) – передаточна 
функція впливу витрати на температуру повітря;
W3(p) – передаточна функція впливу температури 
повітря входу на вихід; W4(p) – передаточна функція 
впливу витрати теплоносія на температуру повітря 
(для приміщення – вплив потужності технологічного 
обладнання на температуру приміщення);
W5(p) – передаточна функція впливу температури 
теплоносія на температуру повітря (для приміщення 
– вплив температури навколишнього середовища на 
температуру в приміщенні)
Для спрощення моделі відсутня динамічна скла-
дова блоку змішування навколишнього повітря та 
повітря рециркуляції, враховуючи малу інерційність 
даного елементу. Фактично, представлений блок роз-
раховує температуру і вологість пропорційно ступеню 
рециркуляції (0...100 %) [4].
Функціональні блоки ПІД-регуляторів температу-
ри та зволоження реалізують рекурентний алгоритм 
цифрового ПІД-регулювання [8].
Моделювання СШМ із використанням розгляну-
тих функціональних блоків проводилося за допомо-
гою пакету моделювання [9]. Структурна схема СШМ, 
що моделювалася представлена на рис. 4.
Дослідження розробленої АСК показали, що си-
стема керування кондиціонером добре відпрацьовує 
температурні збурення та збурення вологості повітря 
навколишнього середовища у різні пори року. Для мо-
делювання взято числові значення параметрів моделі 
СШМ із технічних каталогів обладнання кондиціо-
нерів фірми VTS CLIMA та довідкових даних [1–6]. 
Синтез параметрів ПІД-регуляторів проводили згідно 
методик налагодження багатомірних систем із пере-
хресними зв’язками [8]. Спрощену схему такої АСК 
представлено на рис. 5.
Рис.4. Структурна схема СШМ, що моделювалася
Рис. 5. Спрощена структурна схема системи керування 
мікрокліматом у приміщені
Висновки
Таким чином, отримана математична модель СШМ, 
за допомогою якої перевірено адекватність функціону-
вання системи керування кондиціонером. Звичайно, 
весь комплекс взаємозв’язків реальної системи не мо-
делювався (мається на увазі підсистеми: сигналізації, 
блокування і т.і.). Проте проведений аналіз дав змогу 
виявити та усунути певні неточності та помилки на 
стадії проектування АСК. Також розглянута модель 
СШМ дозволила “оцінити” субоптимальні параметри 
ПІД-регуляторів із врахуванням суттєвої нелінійності 
масообміну для двоконтурної АСК. Як перспективний 
напрямок вдосконалення СШМ слід відмітити АСК із 
програмно–параметричною настройкою регуляторів 
температури та вологості, що дозволить оптимізувати 
якість перехідних процесів у різні пори року.
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Отримана удосконалена залежність 
питомих сумарних витрат на розробку 
1 т залізної руди від показника її міцно-
сті. Запропоновано структуру системи 
підтримки прийняття рішень для опти-
мізації параметрів буро-вибухових робіт 
в кар’єрі гірничо-видобувного підприєм-
ства
Ключові слова: буро-вибухові роботи, 
система підтримки прийняття рішень
Получена усовершенствованная зависи-
мость удельных суммарных затрат на раз-
работку 1 т железной руды от показате-
ля ее прочности. Предложена структура 
системы поддержки принятия решений для 
оптимизации параметров буровзрывных 
работ в карьере горнодобывающего пред-
приятия
Ключевые слова: буровзрывные работы, 
система поддержки принятия решений
Advanced dependence of total cost per unit 
of development 1 ton iron ore from an index 
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1. Вступ
На сьогоднішній день в арсеналі гірничо-видо-
бувних підприємств є досить багато продуктів ін-
формаційних технологій (ІТ), які використовують-
ся для оптимальної організації гірничих робіт: від 
планування і моделювання кар’єру до безпосередньо 
процесу видобування та переробки породи. Слід за-
значити, що рівень програмного забезпечення у га-
лузі гірничої справи за останні 20 років суттєво під-
вищився. Проте зараз ріст продуктивності в гірничій 
промисловості істотно уповільнився, оскільки гірни-
чо-збагачувальні комбінати (ГЗК) застосовують ІТ 
для покращення окремих процесів, а не виробництва 
в цілому [1].
За даними Геологічної служби США [2] світові 
запаси залізної руди складають майже 160 млрд. т та 
містять більше 80 млрд. т чистого заліза. Світовий ви-
добуток залізняку за 2007 р. склав близько 2 млрд. т. В 
Україні зосереджені достатньо великі запаси заліза. У 
перерахунку на вміст заліза наша країна поступається 
лише Росії, Бразилії та Австралії. Проте в умовах рин-
кової економіки для збереження конкурентоздатності 
до продукції вітчизняних ГЗК висуваються особливо 
високі вимоги. Так, наприклад, вміст заліза у вихідно-
му концентраті повинен сягати 68-70%. Зважаючи на 
